
　　建築物別概要
（第四面）

[居室ごとの機械換気設備]

換気エリア
区　　分

換気エリア② 換気エリア③

階 １階 １階 １階 １階 ２階 ２階 ２階 ２階

居

室
床面積　(㎡) 11.18 26.50 9.11 11.18 14.07 1.60 10.00 10.00

ご
天井高さ(ｍ) 2.50 2.50 2.50 2.40 2.67 2.40 2.40 2.40

と
気　積　( ) 27.95 66.25 22.78 26.83 37.57 3.84 24.00 24.00

の
換 気 種 別 同左 同左

機
給 気 量( ) 30 50 20 15 15

械
排 気 量( ) 50 30 15 15 15

換 床面積合計
（㎡）

換気エリア①合計 73.64 10.00 10.00

気 気 積 合 計
（ ）

185.21 24.00 24.00

設 給気量　計
（ /h）

100 15 15

備 排気量　計
（ /h）

95 15 15

換気回数
（n/h）

0.53 0.62 0.62

2階　小屋裏 気密層 気密層

1階 天井裏
（２階 床裏）

第３種材料
使用

第３種材料
使用

天 1階　床裏 － － － －

井 外　壁

裏

等 間仕切壁１

へ 間仕切壁２

の 収　納
第３種材料

使用
－ －

第３種材料
使用

第３種材料
使用

－

措

置

設計者資格 　　　　　　　　　級建築士　　　　　　　　　　　　　号

設計者氏名 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

台所 廊下 廊下

【8.建築設備の種類】の別紙

室　　名 和室
リビング・ダイ

ニング

換気エリア①

規制対象外材料使用

規制対象外材料使用

洋室１ 洋室２トイレ

第３種材料使用

気密層（通気止め）

第３種材料使用

気密層（通気止め）

第１種（給気機および排気機）


