
検　算
主務者

（監督員）

から

まで

金 （１kg当たり）

令和７年度

設計金額 円也 契約者

八橋本町六丁目12番15号　ほか計２か所納入場所

件　　名 次亜塩素酸ナトリウム購入

年　　度

令和８年３月３１日

作 成 年 月 日 令和　６年　１２月２４日

設　計　書

購 入 価 格

消費税等相当額

費　　　用　　　内　　　訳

財源区分 国　補　・　県　補　・　[市　単]

設  計  額　　（円）

物 品 価 格

副務者

令和７年４月　１日
履　行
期　間

課長補佐課　長

主務者（監督員）（職名）氏名

業　務　概　要

副務者　　　　　（職名）氏名

番　　号 単価　第5号

予算項目
係長

ポンプ場費-薬品費

　八橋汚水中継ポンプ場および土崎汚水中継ポンプ場の消毒用塩素剤の購入
　購入予定量：132,000kg/年
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外旭川

土崎港古川町

八橋本町二丁目

秋
田
自
動
車
道

土崎港中央三丁目

八橋本町六丁目

八橋
八橋本町五丁目

寺内

泉

土崎

土崎港西三丁目

土崎汚水中継ポンプ場

秋田市上下水道局下水道施設課

N
箇　所　図

八橋汚水中継ポンプ場

山王

秋田市役所

土崎港西二丁目

ポート・タワー
セリオン

八橋汚水中継ポンプ場（八橋本町六丁目12番15号）ほか計２か所
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項　　　目 規　　　格 単位 数　　量 単　　価 金　　額 摘　　　　　　　　要

式 1

内　訳　書

12％溶液 kg 1

計

消費税等相当額

次亜塩素酸ナトリウム
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次亜塩素酸ナトリウム購入仕様書 

 

１ 適用範囲 

  本仕様書は、八橋汚水中継ポンプ場および土崎汚水中継ポンプ場で使

用する次亜塩素酸ナトリウムの購入について、適用するものとする。 

 

２ 一般事項 

 (1) 品名 

   次亜塩素酸ナトリウム（12％溶液） 

 (2) 品質 

   納入する製品は、表１の品質を満足すること。 

 

表１ 次亜塩素酸ナトリウムの品質 

項目 品質 

比重 20℃ 1.10～1.20 

有効塩素 12.0％以上 

遊離アルカリ 2.0％以下 

塩化ナトリウム 4.0％以下 

ＰＨ 12.0以上 

 

 (3) 用途 

   放流水消毒用 

 (4) 納入場所 

  ア 八橋汚水中継ポンプ場 

    八橋本町六丁目12番15号 

  イ 土崎汚水中継ポンプ場 

    土崎港西三丁目６番28号 

 (5) 納入方法 

   ローリー車 

 (6) 納入量 

   約10,000kg／回 
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 (7) 購入予定量 

   132,000kg／年 

   月別購入予定量は、表２による。 

 

表２ 月別購入予定表（kg） 

月 購入予定量 月 購入予定量 

４ 10,000 10 10,000 

５ 10,000 11 10,000 

６ 10,000 12 10,000 

７ 37,000 １ - 

８ - ２ 25,000 

９ 10,000 ３ - 

   計 132,000 

 

 (8) 受入設備 

   受入設備は、表３による。 

 

表３ 受入設備一覧 

建  物  名 
現場タンク 

容量（㎥） 
用  途 

八橋汚水中継ポンプ場 

次亜塩素棟 
10㎥×２基 放流水消毒用 

土崎汚水中継ポンプ場 ３㎥×２基 放流水消毒用 
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３ 特記事項 

 (1) 受注者は、労働安全衛生法（昭和47年法律第57号）および関係法令

を遵守すること。 

 (2) 受注者は、納入初回にＭＳＤＳ（製品安全データシート）を提出す

ること。 

 (3) 納入時刻は、原則午前９時とする。 

 (4) 受注者は、納入時に係員を立ち会わせること。 

 (5) 取扱いには、マスク、手袋等を着用し安全管理等には十分注意する

こと。 

 (6) 災害発生時には迅速に対応できる体制を確保しておくこと。 

   また、災害が発生した時は、発注者に状況および対処を報告するこ

と。 

 (7) 納入時にメーカーの試験成績表および納入重量を書面にて提出する

こと。 

 (8) 納入時に受注者の原因で設備等を破損した場合には、その責任で修

理し復旧すること。 

 (9) 薬品消費量が天候により変動するため、購入予定量も変動すること

がある。 
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番
図

脱 臭棟

吐 出井 吐出井

ホ ッ パ 棟

砂ろ過室

雨水沈殿池

２系塩素混和池

10m3×２基

八橋汚水中継ポンプ場全体平面図
八橋汚水中継ポンプ場

次亜塩素酸ナトリウム購入

箇所名

図　名

縮　尺 S=NON 製図月日

１秋田市上下水道局下水道施設課

全体平面図

納入場所

納入場所

１系塩素混和池

本館２階
事務室

沈砂池室

送風機室 モーター室 電気室

エアレーションタンク

最初沈殿池 雨水沈澱池

最初沈殿池

最終沈殿池

エアレーションタンク

焼却炉棟

脱水機室 送風機室

貯留タンク

余剰汚泥

汚泥受槽

濃縮機室

生汚泥

濃縮タンク

草
 
 
生

 
 
津

 
 
川

国　道　７　号　線

最終沈殿池

令和７年度

Ｒ６．12
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番
図

次亜塩素酸ナトリウム購入

箇所名

図　名

縮　尺 S=NON 製図月日

秋田市上下水道局下水道施設課

ゲート室

分水槽

雨水沈澱池

塩素混和池

計量・分水槽

ホッパー室 発電機室

電気室

脱臭室
吐出槽

３m3×２基

土崎汚水中継ポンプ場全体平面図
土崎汚水中継ポンプ場

２

全体平面図

納入場所

納入場所

令和７年度

Ｒ６.12
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